Analiticki broj: 23/3058

OB 60-200, Izdanje 6

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zastitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju

SAVNO ZDRAVSTVO Odsjek za vode i otpad

Kre§imirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za preskusanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna 3t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblasteni
laboratorij za vzoréenje in preskudanje vode (povrinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlo¢bi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06: Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskuganje Zivil in krme po Odlo¢bi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01. /20-01 /38: Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskuanje predmetov splosne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravie. razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblasteni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlothi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba 3t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlo¢ba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94: Stevilka narotila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka narodila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022: Odlocba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremi¢nih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/1-115-01/19- 01/01 Mati¢na Stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o

PreSernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 12.06.2023.

POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Lab.st.: 23/3058
Vzorec: Podstenjsek — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Podstenjsek

Lastnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica

Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANUJE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzoréenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Podstenjsek
Datum odvzema: 01.06.2023., 10:00
Datum sprejema/zacetka preskusa:  01.06.2023., 11:50

Datum zakljucka preskusa: 07.06.2023., 12:00
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Analiticki broj: 23/3058

Lab.5t.:

Vzorec:

23/3058

Podstenjsek — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Podstenjsek

Terenske meritve

OB 60-200, Izdanje 6

MERILNA
PARAMETAR METODA ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/l 0,16 +0,013
Temperatura vode SM 23" Ed.2017:2550 B * 2, 13.2 -
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo
MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST
Koliformne bakterije i?go?y*lso e 0 CFU/100 ml 0 -
e . HRN EN ISO 9308-1:2014/

Escherichia coli A1:2017* 0 CFU/100 ml 0 -
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* CFU/100 ml 0 -
Clostridium perfiringens HRN EN ISO 14189:2016* CFU/100 ml 0 -
St.kolonij pri 37 °C HRN EN ISO 6222:2000% 100 CFU/1 ml 0 -
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000* - CFU/1 ml 0 -

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, $t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17), Priloga I — del A (E. coli, enterokoki),
del C (koliformne bakterije, Clostridium perfringens, $tevilo kolonij pri 37 °C)

Vodja oddelka

e

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
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Analiticki broj: 23/3058

Lab.st.:

Vzorec:

23/3058

Podstenjsek — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Podstenjsek

OB 60-200, Izdanje 6

Oddelek za vodo in odpad
MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST
Tipun! HRN EN ISO 7887:2012, § st <01 &
metoda B

Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016 1 NTU 0,52 0,1
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B - - brez -

Okus SM 239 Ed.2017:2160 B - - brez -

pH (pri 25°C) HRN ISO 10523:2012 6,5-9,5 pH enota 7.4 +0,7
g;k;g’opcr;w"d“o“ HRN ISO 27888:2008 2500 1S/em/20°C 387 +39
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001 50 mg/l O, <0,25 -
Amonij HRN ISO 7150-1:1998 0,5 mg/l NH,4 <0,004 -
Nitriti HRN EN 26777:1998 0,5 mg/l NO, <0,003 .
Skupna trdota SM 23 Ed.2017:2340 (B) - mg/l CaCOs 244 -

I Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca= 7.4 v 5 cm kiveti.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17) — Priloga I Del B i Del C.

Vodja oddelka

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj: 23/3058 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/3058
Vzorec: Podstenjsek — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS PodstenjSek

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobiolos$ka preskusanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami iz Priloge I Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na opseg in reziltate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS 3t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Pravilniku o pitni vodi (Ur.list RS $t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Vodja oddelka za vodo in odpad Vodja Oddelka za varstyg-gkolja in zdravstveno ekologijo

!
'y
i

g -
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulo%,' f\]jaslovni doc.dr.sc/Mdrin Glad, dipl.sanit.ing.

§
H

Opomba:

.V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen &e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

. Rezultati se nana$ajo izkljuéno na preskusani vzorec. Poro¢ilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

. Akreditirane metode so v poro&ilu o preskusu oznagene z zvezdico (*).

Metode na fleksibilnem podro&ju akreditacije so oznacene s &rko F in eno zvezdico (*).

. Laboratorij zavrada vsakrino odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

_Dve zvezdici (**) oznacujeta najvigjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

. Merilna negotovost (U) je izraZena kot razirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzoréenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem porotilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.

BW N =

N O w»n
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Analiticki br0| 23/2969

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE
Odjel za zaStitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode i otpad
Kre$imirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

OB 60-200, Izdanje 6

17025 HAA .

TEST

Uradni laboratorij za pr«.skusamc pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna 3t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblas¢eni
laboratorij za vzortenje in preskudanje vode (povrinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlogbi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06: Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskuSanje Zivil in krme po Odlo¢bi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/I-322-01. /20-01 /38: Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskusanje predmetov splo3ne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravie. razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Poobladteni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Qdlotbi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Qdredba $t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlotba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narotila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka narodila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022: Odlocba Ministrstva za oospodarst\ 0 in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremi¢nih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varmosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Mati¢na Stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o

PreSernova 7
6250 Ilirska Bistrica

Datum izvida: 06.06.2023.

Lab.§t.:

Vzorec:

POROCILO O PRESKUSU

(Pitne vode)

23/2969

Ilirska Bistrica — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

Lastnik:

Vrsta pogodbe:

Upravljavec:

Vzorec odvzel:

Kraj odvzema:

Datum odvzema:

JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica

Pogodbo o poslovnem sodelovanju $t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)

JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANIJE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzor€enje in terenske analize

Vodovod Ilirska Bistrica

29.05.2023., 07:55

Datum sprejema/zacetka preskusa: 29.05.2023., 09:35

Datum zakljucka preskusa: 01.06.2023., 12:00
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Analiti¢ki broj: 23/2969

Lab.st.:

Vzorec:

23/2969

Ilirska Bistrica — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

Terenske meritve

OB 60-200, Izdanje 6

MERILNA

PARAMETAR METODA ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018% mg/l 0,30 +0,024
Temperatura vode SM 23" Ed.2017:2550 B * e 9,7 -
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST
Koliformne bakterije ;Ilil;]ol?l;l*ISO b il 0 CFU/100 ml 0 -
i : HRN EN ISO 9308-1:2014/

Escherichia coli A1:2017% 0 CFU/100 ml 0 -
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* CFU/100 ml 0 -
Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* CFU/100 ml 0 -
St.kolonij pri 37 °C HRN EN ISO 6222:2000% 100 CFU/1 ml 1 -
Stkolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000* - CFU/1 ml 3 -

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17), Priloga I — del A (E. coli, enterokoki),
del C (koliformne bakterije, Clostridium perfringens, $tevilo kolonij pri 37 °C)

Vodja oddelka

[0

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj: 23/2969

Lab st

Vzorec:

23/2969

Ilirska Bistrica — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

Oddelek za vodo in odpad

OB 60-200, Izdanje 6

MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA |REZULTAT NEGOTOVOST
i HRN EN ISO 7887:2012, a
Barva - m 0.2 -
metoda B

Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016 1 NTU 0,24 +0,1
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B - - brez -

Okus SM 23" Ed.2017:2160 B - - brez -

pH (pri 25°C) HRN ISO 10523:2012 6,5-9,5 pH enota 7.5 +0,8
flzkgo‘f%?v‘)d“OSt HRN ISO 27888:2008 2500 uS/em/20°C 343 +34
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001 5,0 mg/l O, I2 +0,16
Amonij HRN ISO 7150-1:1998 0,5 mg/l NHy <0,004 -
Nitriti HRN EN 26777:1998 0,5 mg/l NO; <0,003 ¥
Skupna trdota SM 23" Ed.2017:2340 (B) - mg/l CaCO; 211 -

1 Meritev je opravljena pri 436 nm. pri pH vzorca = 7.5 v 5 cm kiveti.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS $t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17) — Priloga I Del B i Del C.

Vodja oddelka

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar(ijulog, dipl.sanit.ing.
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Analiticki broj: 23/2969 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.5t.: 23/2969
Vzorec: 1lirska Bistrica — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobiolo$ka preskusanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami iz Priloge I Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na opseg in reziltate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Pravilniku o pitni vodi (Ur.list RS 3t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Vodja oddelka zéyo o in odpad Vodja Oddelka za vars kolja in zdravstveno ekologijo

\ P WE

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dip!;sanlhf fg aslovni doc.dr.s¢. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

%

—1

i

’

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen &e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nanasajo izklju¢no na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v porogilu o preskusu oznadene z zvezdico (*).

4. Metode na fleksibilnem podro&ju akreditacije so oznagene s &rko F in eno zvezdico (¥).

5. Laboratorij zavrata vsakr$no odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

6. Dve zvezdici (**) oznadujeta najvigjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izrazena kot razgirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vkljutno
z merilno negotovostjo vzor&enja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem porogilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiti¢ki broj: 23/2944 OB 60-200, Izdanje 6

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PR HAS B

,l PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE i
il L S Odjel za zastitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju 3
SAUNG ZDRAVSTVO Odsjek za vode i otpad 4

Kresimirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzizpgz.hr

Uradni laboratorij za preskusanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna ¥t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblag¢eni
laboratorij za vzoréenje in preskusanje vode (povrdinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlocbi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskusanje Zivil in krme po Odlotbi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskusanje predmetov splosne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravie, razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblasceni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlocbi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba 3t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlogba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94: Stevilka narogila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka narocila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022: Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremicnih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskuSanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/1-115-01/19- 01/01 Mati¢na Stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
Presernova 7
6250 Ilirska Bistrica

Datum izvida: 06.06.2023.

POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 23/2944
Vzorec: Podstenjsek — Vodarna
Vodooskrbni sistem: VS Podstenj$ek
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica

Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju $t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANIJE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzoréenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Podstenjsek
Datum odvzema: 26.05.2023., 08:55
Datum sprejema/zacetka preskusa:  26.05.2023., 11:15

Datum zakljucka preskusa: 29.05.2023., 12:00
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Analiti¢ki broj: 23/2944

Lab.st.:

Vzorec:

23/2944

Podstenjsek — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Podstenjsek

Terenske meritve

OB 60-200, Izdanje 6

MERILNA

PARAMETAR METODA ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/I 0,19 +0,015
Temperatura vode SM 23" Ed.2017:2550 B * = 11,1 -
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST
Koliformne bakterije . R 0 CFU/100 ml 0 :
s ; HRN EN ISO 9308-1:2014/

Escherichia coli A1:2017* 0 CFU/100 ml 0 -
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* CFU/100 ml 5 -
Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* CFU/100 ml 0 -
Stkolonij pri 37 °C HRN EN ISO 6222:2000* 100 CFU/1 ml 0 -
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000% - CFU/1 ml 0 -

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17), Priloga I — del A (E. coli, enterokoki),
del C (koliformne bakterije, Clostridium perfringens, Stevilo kolonij pri 37 °C)

Vodja oddelka

o,

[zv.prof.dr.sc. Darija Vukié Lusi¢, dipl.sanit.ing.

Stran 2/4




Analiti¢ki broj:  23/2944

Lab.st.:

Vzorec:

23/2944

Podstenjsek — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Podstenjsek

OB 60-200, Izdanje 6

Oddelek za vodo in odpad
MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST

Bk HRN EN ISO 7887:2012, ® il <0.1 5

metoda B
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016 1 NTU 0,16 +0,0
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B - - brez -
Okus SM 23 Ed.2017:2160 B - - brez -
pH (pri 25°C) HRN ISO 10523:2012 6,5-9,5 pH enota 7.6 +0,8
gfik;ro?}gw‘)d“"“ HRN ISO 27888:2008 2500 1S/em/20°C 435 +44
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001 5,0 mg/l Oz <0,25 -
Amonij HRN ISO 7150-1:1998 0,5 mg/l NHy 0,004 +0,001
Nitriti HRN EN 26777:1998 0,5 mg/l NO» <0,003 -
Skupna trdota SM 23" Ed.2017:2340 (B) - mg/l CaCOs 246 -
1 Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca= 7.6 v 5 cm kiveti.
Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17) — Priloga I Del Bni Del C.

Vodja oddelka

\

) i

Izv.prof.dr.sc. Aleksanda\i)Bulog, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj: 23/2944 OB 60-200. Izdanje 6
Lab.st.: 23/2944
Vzorec: PodstenjSek — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Podstenjsek

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobiolo$ka preskusanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode NISKLADEN z zahtevami iz Priloge I Pravilnika o
pitni vodi (Ur.list RS st. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Fizikalno — kemijska preskusanja:

Glede na opseg in reziltate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS st. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode NI PRIMEREN ZA
UPORABO V PREHRAMBENE NAMENE po Pravilniku o pitni vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06,
92/06, 25/09 in 51/17).

Vodja Oddelka za Varstvo(e’mlja in zdravstveno ekologijo

by

j\]’ 10{/ni doc.dr.sc./éar{n Glad, dipl.sanit.ing.

vidjel B! g

Vodja oddelka za V(;do i

G
225

Izv.prof.dr.sc. Aleksalﬁa Bulog, didl.safﬁ ing.
g 7/

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen &e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nana$ajo izklju¢no na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v poro¢ilu o preskusu oznadene z zvezdico (*).

4. Metode na fleksibilnem podro¢ju akreditacije so oznadene s ¢rko F in eno zvezdico (*).

5. Laboratorij zavrata vsakrino odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

6. Dve zvezdici (**) oznaCujeta najvigjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izrazena kot raz3irjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzordenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem poro¢ilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiti¢ki broj: 23/2943 OB 60-200, 1zdanje 6

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 17025+ i
PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zastitu okoli$a i zdravstvenu ekologiju

4CLL

SAVNO ZDRAVSTVO. Odsjek za vode i otpad

Kre§imirova 52a, Rijeka

e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

TEST

Uradni laboratorij za preskuanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravie Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna 3t.: 534-07-2/1 -20-7 od 2. 9. 2020. Pooblasteni
laboratorij za vzorenje in preskudanje vode (povrdinskih, podzemnih odpadnih voda ter sedimentov) po odlocbi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/I-325-07/20-02/ 06: Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskuSanje zivil in krme po Odlo¢bi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01. /20-01 /38: Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskusanje predmetov splogne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravje. razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblasdeni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlodbi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba st.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlo¢ba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94. Stevilka narodila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka narodila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022: Odlotba Ministrstva za gospodatstvo in

trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremicnih virov Razred UP/1-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskudanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/1-115-01/19- 01/01 Mati¢na tevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o

PreSernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 06.06.2023.

POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Lab.st.: 23/2943
Vzorec: Ilirska Bistrica — Vodarna
Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

Lastnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.0O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica

Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANIJE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RUEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzorcenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Ilirska Bistrica
Datum odvzema: 26.05.2023., 08:35
Datum sprejema/zadetka preskusa:  26.05.2023., 11:15

Datum zaklju¢ka preskusa: 29.05.2023., 12:00
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Lab.st.:

Vzorec:

Analiticki broj: 23/2943

23/2943

Ilirska Bistrica — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

Terenske meritve

OB 60-200, Izdanje 6

MERILNA
PARAMETAR METODA ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/I 0,30 +0,024
Temperatura vode SM 23 Ed.2017:2550 B * @ 9,6 -
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo
MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Koliformne bakterije 211{_210?;]*180 S0 a0lg 0 CFU/100 ml 0 -
fehal ; HRN EN ISO 9308-1:2014/
Escherichia coli A1:2017* 0 CFU/100 ml 0 -
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* CFU/100 ml 0 -
Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* CFU/100 ml 0 -
Stkolonij pri 37 °C HRN EN ISO 6222:2000%* 100 CFU/1 ml 0 -
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000* - CFU/1 ml 0 -

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, $t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 5 1/17), Priloga I — del A (E. coli, enterokoki),
del C (koliformne bakterije, Clostridium perfringens, $tevilo kolonij pri 37 °C)

Vodja oddelka

(ke

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusié, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj: 23/2943

Lab.st.:

Vzorec:

23/2943

Ilirska Bistrica — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

OB 60-200, 1zdanje 6

Oddelek za vodo in odpad
MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST
Pt HRN EN ISO 7887:2012, ¢ ol <0.1 >
metoda B
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016 1 NTU 0,37 +0,1
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B - - brez -
Okus SM 23 Ed.2017:2160 B - - brez -
pH (pri 25°C) HRN ISO 10523:2012 6;:5—9,5 pH enota y 5 +0,8
82“;0‘1‘3;”0‘1“0“ HRN ISO 27888:2008 2500 1S/em/20°C 364 +36
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001 5,0 mg/l O, 17 +0:22
Amonij HRN ISO 7150-1:1998 0,5 mg/l1 NH4 <0,004 %
Nitriti HRN EN 26777:1998 0,5 mg/l NO; <0,003 c
Skupna trdota SM 23" Ed.2017:2340 (B) - mg/l CaCOs 209 -

1 Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca = 7,5 v 5 cm kiveti.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS st. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17) - Priloga I Del B i Del C.

Vodja oddelka

,[/\ ‘

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj:  23/2943 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/2943
Vzorec: Ilirska Bistrica — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobioloska preskusanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami iz Priloge 1 Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Fizikalno — kemijska preskusanja:

Glede na opseg in reziltate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Pravilniku o pitni vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

\
\
Vodja oddelka za

do in odpad P m—— Vodja Oddelka za varstvo olja in zdravstveno ekologijo

Izv.prof.dr.sc. Aleksandai Bulog, dipl.sag:lil.ing slovni doc.dr.sc. Mari Glad dnpl sanit.ing.

Opomba:

.V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen ¢e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

. Rezultati se nanasajo izkljucno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

. Akreditirane metode so v porogilu o preskusu oznagene z zvezdico (*).

. Metode na fleksibilnem podrogju akreditacije so oznacene s ¢rko F in eno zvezdico (¥).

. Laboratorij zavrata vsakr$no odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem #).

. Dve zvezdici (**) oznadujeta najvisjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izraZena kot razsirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzordenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem porocilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.

B W N -

N W
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Analiti¢ki broj: 23/2729 OB 60-200, Izdanje 6

= Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Vi At
l PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE i
e Odjel za zaStitu okolisa i zdravstvenu ekologiju S
SRINOZORAVSTVO. Odsjek za vode i otpad e

Kresimirova 52a, Rijeka

e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za preskusanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna St.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblas¢eni
laboratorij za vzoréenje in preskusanje vode (povr3inskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlogbi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za presku3anje Zivil in krme po Odlo¢bi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/I-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskusanje predmetov splosne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravie, razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblas&eni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlogbi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba 3t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlocba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narogila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka narogila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremi¢nih virov Razred UP/1-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Mati¢na $tevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
Presernova 7

6250 Tlirska Bistrica
Datum izvida: 06.06.2023.
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 23/2729
Vzorec: Koritnice, kbr. 45
Vodooskrbni sistem: VS KneZak
Lastnik: , JAV}\IO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANIJE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzorenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Knezak
Datum odvzema: 22.05.2023., 11:35
Datum sprejema/zadetka preskusa:  22.05.2023., 14:15

Datum zakljucka preskusa: 26.05.2023., 12:00
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Analiticki broj: 23/2729 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st. 23/2729
Vzorec: Koritnice, kbr. 45

Vodooskrbni sistem: VS KneZzak

Terenske meritve

Prosti klor |HRNENISO 7393-2:2018* | mg! | 0,13 | 0,010
Temperatura vode SM 23" Ed.2017:2550 B * i o 13,0 -

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

Koliformne bakterije | > L0150 9308-1:2014/ 0 CFU/100 ml 0 -
Escherichia coli e e 0 CFU/100 ml 0 :
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000%* 0 CFU/100 ml 0 -
Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* 0 CFU/100 ml 0 -
St.kolonij pri 37 °C HRN EN ISO 6222:2000%* 100 CFU/1 ml 6 .
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000%* - CFU/1 ml 95 .

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, 3t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17), Priloga I — del A (E. coli, enterokoki),
del C (koliformne bakterije, Clostridium perfringens, stevilo kolonij pri 37 °C)

Vodja oddelks m

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
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Analiticki broj: 23/2729

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.:

Vzorec:

23/2729

Koritnice, kbr. 45

Vodooskrbni sistem: VS Knezak

Oddelek za vodo in odpad

PARAMETAR METODA | ypwpNosT | ENOTA | REZULTAT \\pcoTOVOST
1 HRN EN ISO 7887:2012, 1
Barva - m 0,1 -
metoda B

Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016* 1 NTU <0,16 -
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B - - brez -
pH (pri 25°C) HRN ISO 10523:2012* 6,5-9,5 pH enota 8.1 +0,8
gfik%?}g;‘“’dnos': HRN ISO 27888:2008* 2500 uS/em/20°C 353 +35
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001* 5,0 mg/l1 O, <0,25 -
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* 0,5 mg/l1 NHy <0,004 i
Nitriti HRN EN 26777:1998* 0,5 mg/l NO <0,003 7
Skupna trdota SM 23" Ed.2017:2340 (B)* - mg/l CaCOs 192 -

1 Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca = 8,1 v 5 cm kiveti.

Vodja oddelka ' ( [l L

Mejne vrednosti so iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS

St. 19/04, 35/0

Izv.prof.dr.sc. Aleksan ar Bulog, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj: 23/2729 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st. 23/2729
Vzorec: Koritnice, kbr. 45

Vodooskrbni sistem: VS KneZak

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobiolo$ka preskuSanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami iz Priloge I Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS st. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Fizikalno — kemijska preskusanja:

Glede na opseg in reziltate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Pravilniku o pitni vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

p-+
<

a-za varstyg-gkolja in zdravstveno ekologijo
-" 1 7

|

SSIINTaV? / N ‘/ /
. "'Na‘s}'ovﬁi”doc.dll.s/m, Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen &e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nanaSajo izklju¢no na preskusani vzorec. Poroilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v poro&ilu o preskusu oznadene z zvezdico (*).

4. Metode na fleksibilnem podro&ju akreditacije so oznadene s &rko F in eno zvezdico (*).

5. Laboratorij zavrata vsakr¥no odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

6. Dve zvezdici (**) oznagujeta najvijo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izraZena kot razSirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzordenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem porod&ilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiti¢ki broj: 23/2728 OB 60-200, Izdanje 6

‘ Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 17855 HaR
l PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE
—— Odjel za zastitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju
SANO ZDRAVSTVO Odsjek za vode i otpad

KreSimirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za preskusanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna §t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblas¢eni
laboratorij za vzor&enje in preskusanje vode (povrsinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlo¢bi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/I-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskuanje Zivil in krme po Odlo¢bi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/I-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskusanje predmetov splogne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravje, razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblasteni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlo¢bi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba §t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlo¢ba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narogila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka narodila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremi¢nih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Mati¢na Stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PreSernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 06.06.2023.
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 23/2728
Vzorec: Knezak - Osnovna $kola
Vodooskrbni sistem: VS KneZak
Lastnik: JAVE\IO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANIJE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzor¢enje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Knezak
Datum odvzema: 22.05.2023., 11:25
Datum sprejema/zacetka preskusa: 22.05.2023., 14:15

Datum zakljucka preskusa: 26.05.2023., 12:00
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Analiti¢ki broj: 23/2728

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.:

Vzorec:

23/2728

Knezak - Osnovna §kola

Vodooskrbni sistem: VS Knezak

Terenske meritve

| rsti Kklor 7

THRN EN ISO 7393-2:2018* |

“mg/l

033

Temperatura vode

SM 237 Ed.2017:2550 B *

b, &

16,1

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

| EN ISO 9308-1:2014/

Koliformne bakterije A1:2017* 0 CFU/100 ml -
Escherichia coli }AH;I;IOI?;I*ISO i 0 CFU/100 ml 0 -
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000%* 0 CFU/100 ml 0 .
Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* 0 CFU/100 ml 0 -
| St.kolonij pri 37 °C HRN EN ISO 6222:2000% 100 CFU/1 ml 0 .
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000% « CFU/1 ml 1 "

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17), Priloga I — del A (E. coli, enterokoki),
del C (koliformne bakterije, Clostridium perfringens, stevilo kolonij pri 37 °C)

Vodja oddelka

e

Izv.prof.dr.sc. Darija Vukié¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj: 23/2728

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.:

Vzorec:

23/2728

Knezak - Osnovna Skola

Vodooskrbni sistem: VS Knezak

Oddelek za vodo in odpad

T e MEJNA '  MERILNA
PARAMETAR METODA | ypppnost | ENOTA | REZULTAT |\pcorovosT
1 HRN EN ISO 7887:2012, o
Barva - m 0,1 -
metoda B
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016* 1 NTU 0,28 +0,1
Vonj SM 234 Ed.2017:2150 B - - brez -
pH (pri 25°C) HRN ISO 10523:2012* 6,5-9,5 pH enota 8,0 +0,8
EE;fikgo‘llg’md“"St HRN ISO 27888:2008* 2500 1S/em/20°C 353 +35
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001* 5,0 mg/l1 Oy <0,25 -
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* 0,5 mg/l NHy <0,004 =
Nitriti HRN EN 26777:1998* 0,5 mg/l NO; <0,003 v
Skupna trdota SM 23 Ed.2017:2340 (B)* - mg/1 CaCO3 190 -
1 Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca = 8,0 v 5 cm kiveti.
Vodja oddelka b

Mejne vrednosti so iz predpisa:

Praviinik o pitni vodi (Ur.list RS

$t. 19/04, 35/04, 26/06, $2/06, 25

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.
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Analitigki broj: 23/2728 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st. 23/2728
Vzorec: Knezak - Osnovna Skola

Vodooskrbni sistem: VS KneZak

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobioloska preskuSanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLLADEN z zahtevami iz Priloge I Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Fizikalno — kemijska preskusanja:

Glede na opseg in reziltate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS st. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Pravilniku o pitni vodi (Ur.list RS $t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Vodja oddelka za Vh@ in odpad _ Vodja Oddelka za varstw‘/c;iolja in zdravstveno ekologijo
0 W
y 19(',_/

Nd ’lovqildoc.dr.sc.;Mafin Glad, dipl.sanit.ing.

.

\ |
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sénit.iﬁ wstven

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen &e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nanasajo izklju¢no na preskusani vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v poro&ilu o preskusu oznadene z zvezdico (*).

4. Metode na fleksibilnem podrodju akreditacije so oznagene s ¢rko F in eno zvezdico (*).

5. Laboratorij zavraca vsakr$no odgovornost za reklamacije naroénika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

6. Dve zvezdici (**) oznadujeta najvigjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izrazena kot razirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju&no
z merilno negotovostjo vzoréenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem porocilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiti¢ki broj: 23/2727 OB 60-200, Izdanje 6

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO e ol
l PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE 24
S Odjel za zastitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju 8
SAVNG ZDRAVSTVO Odsjek za vode i otpad A

Kresimirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za preskuSanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna 3t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblas¢eni
laboratorij za vzor&enje in preskusanje vode (povrsinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlotbi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskusanje Zivil in krme po Odlocbi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskusanje predmetov splodne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravje, razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblaseni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlo&bi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlotba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narogila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka narogila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlo¢ba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnaZeval zraka iz nepremiénih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanije za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Mati¢na Stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PreSernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 06.06.2023.
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 23/2727
Vzorec: Podtabor, kbr. 1
Vodooskrbni sistem: VS Podstenjsek
Lastnik: JAVI\IO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANDE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzoréenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Podstenjsek
Datum odvzema: 22.05.2023., 11:15
Datum sprejema/zaCetka preskusa: 22.05.2023., 14:15

Datum zakljucka preskusa: 02.06.2023., 13:00
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Analiti¢ki broj: 23/2727 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.5t.: 232727
Vzorec: Podtabor, kbr. 1

Vodooskrbni sistem: VS Podstenjsek

Terenske meritve

Prosti |HRNENISO 7393-2:2018* | mg1 | 008 | 0,006 |
Temperatura vode SM 23 Ed.2017:2550 B * = 1252 -

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

o=
1

T HRN EN ISO 9308-1:2014/

Koliformne bakterije A1:2017* 0 CFU/100 ml

Escherichia coli i e 0 CFU/100 ml 0 .

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 CFU/100 ml 0 ‘

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* 0 CFU/100 ml 0 -
| St.kolonij pri 37 °C HRN EN ISO 6222:2000* 100 CFU/1 ml 0 -
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000* 2 CFU/1 ml 1 ;

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, $t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17), Priloga I — del A (E. coli, enterokoki),
del C (koliformne bakterije, Clostridium perfringens, $tevilo kolonij pri 37 °C)

Vodja oddelka @%

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj: 23/2727

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.:

Vzorec:

23/2727

Podtabor, kbr. 1

Vodooskrbni sistem: VS PodstenjSek

Oddelek za vodo in odpad
: MEJNA MERILNA
PARAMETAR N[ETODA - | VREDNOST | ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST
. HRN EN ISO 7887:2012, &
Barva - m 0,1 -
metoda B
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016* 1 NTU <0,16 -
Vonj SM 23 Ed.2017:2150 B - - brez -
pH (pri 25°C) HRN ISO 10523:2012* 6,5 = 9,5 pH enota 7,8 +0,8
gﬁk;)‘l%;’“’d“o“ HRN ISO 27888:2008* 2500 uS/em/20°C 456 +46
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001* 5,0 mg/l Oy <0,25 =
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* 0,5 mg/l NHy <0,004 -
Nitriti HRN EN 26777:1998* 0,5 mg/l NO, <0,003 -
Skupna trdota SM 23 Ed.2017:2340 (B)* - mg/l CaCOs 249 =
1 Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca = 7,8 v 5 cm kiveti. ﬂ
/
Vodja oddelka
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Buldg, dipl.sanit.ing.
Oddelek za instrumentalne analiti¢ne tehnike
: : MEJNA MERILNA
: PARAMETAR s MET()DA e VREDNOST ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Aluminij HRN EN ISO 17294-2:2016* 200 pg/L <20 i
Zelezo HRN EN ISO 17294-2:2016* 200,0 pg/L <10,0 .
Vodja oddelka

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17) — Priloga 1 Del B i Del C.

Dr.sc. Paula Zurga, dipl.ing.bioteh
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Analiti¢ki broj: 23/2727 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/2727
Vzorec: Podtabor, kbr. 1

Vodooskrbni sistem: VS Podstenjsek

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobiolo$ka preskusanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami iz Priloge I Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS $t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Fizikalno — kemijska preskusanja:

Glede na opseg in reziltate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS 8t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Pravilniku o pitni vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen &e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nanasajo izklju¢no na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v poro€ilu o preskusu oznadene z zvezdico (*).

4. Metode na fleksibilnem podrocju akreditacije so oznagene s &rko F in eno zvezdico (*).

5. Laboratorij zavrata vsakr§no odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

6. Dve zvezdici (**) ozna¢ujeta najvisjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izraZena kot raz3irjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vkljuéno
z merilno negotovostjo vzor&enja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izraZenem v tem poro¢ilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiti¢ki broj:  23/2726 OB 60-200, Izdanje 6

= Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO b
]1 PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE L
o+ Odjel za zaStitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju S
SAING ZDRAVSTVO Odsjek za vode i otpad e

Kresimirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za preskusanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna §t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Poobla&eni
laboratorij za vzor¢enje in preskudanje vode (povrSinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlogbi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskusanje Zivil in krme po Odlocbi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskusanje predmetov splogne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravje, razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblaseni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlo¢bi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba §t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlotba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narogila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlogba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka narotila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremi¢nih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskuganje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Mati¢na Stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PreSernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 06.06.2023.
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 23/2726
Vzorec: Vodarna
Vodooskrbni sistem: VS Podstenjsek
Lastnik: JAVE\IO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel:; Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANIJE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RUEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzor&enje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Podstenjsek
Datum odvzema: 22.05.2023.,11:05
Datum sprejema/zacetka preskusa: 22.05.2023., 14:15

Datum zakljucka preskusa: 02.06.2023., 13:00
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Analiti¢ki broj:  23/2726 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/2726
Vzorec: Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS PodstenjSek

Terenske meritve

Prostiklor ~ |HRNENIS0 7395-05001887] - SRight 10 [« CIQUIG s cisoilei o ORI o
Temperatura vode SM 237 Ed.2017:2550 B * e 12,4 -

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

o EN ISO 9308-1:2014/

Koliformne bakterije A1:2017* 0 CFU/100 ml 0 -
Escherichia coli 7 e 0 CFU/100 ml 0 :
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 CFU/100 ml 0 .
Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* 0 CFU/100 ml 0 -
| St.kolonij pri 37 °C HRN EN ISO 6222:2000* 100 CFU/1 ml 0 .
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000* - CFU/1 ml 240 .

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17), Priloga I — del A (E. coli, enterokoki),
del C (koliformne bakterije, Clostridium perfringens, $tevilo kolonij pri 37 °C)

Vodja oddelka @'2)

Izv.prof.dr.sc. Darija Vukié¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj: 23/2726

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.:

Vzorec:

23/2726

Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Podstenjsek

Oddelek za vodo in odpad
LAyl i MEJNA : MERILNA
PARAMETAR : MZETODA | VREDNOST ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST
1 HRN EN ISO 7887:2012, 1
Barva - m 0,1 -
metoda B
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016* 1 NTU <0,16 -
Vonj SM 23 Ed.2017:2150 B - - brez -
pH (pri 25°C) HRN ISO 10523:2012* 6,5-9,5 pH enota 7.4 +0,7
](Eplfik;ro‘ilgv"d“"“ HRN ISO 27888:2008* 2500 uS/em/20°C 453 +45
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001* 5,0 mg/1 O, 0,40 +0,05
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* 0,5 mg/l NH4 <0,004 .
Nitriti HRN EN 26777:1998* 0,5 mg/l NO, <0,003 *
Skupna trdota SM 23" Ed.2017:2340 (B)* - mg/l CaCOs 239 -
/ b
1 Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca = 7,4 v 5 cm kiveti. / /
Vodja oddelka v /[50\
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.
Oddelek za instrumentalne analiti¢ne tehnike
, : MEJNA MERILNA
AT vREpNosT | ENOTA | REZULTAT |vpGoTovosT
Aluminij HRN EN ISO 17294-2:2016* 200 pg/L <20 .-
Zelezo HRN EN ISO 17294-2:2016* 200,0 pg/L <10,0 3
Vodja odde

Mejne vrednosti so iz predpisa:

%
J
Dr.sc. Paul urg§a,¢dipl.ing.bioteh

Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS 5t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17) — Priloga I Del B i Del C.

Stran 3/4




Analiticki broj: 23/2726 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/2726
Vzorec: Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS PodstenjSek

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobiolo$ka preskuSanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami iz Priloge I Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Fizikalno — kemijska preskusanja:

Glede na opseg in reziltate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Pravilniku o pitni vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

frastannd 2

r Bulog, dipl.s nﬁ%{g

AYA

| s, :
%doc.drfé. Marin Glad, dipl.sanit.ing,

{?

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen &e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nanasajo izklju&no na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v poro&ilu o preskusu oznagene z zvezdico (*).

4. Metode na fleksibilnem podrogju akreditacije so oznagene s ¢rko F in eno zvezdico (*).

5. Laboratorij zavraa vsakr$no odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

6. Dve zvezdici (**) oznadujeta najvigjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izraZena kot raz3irjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzoréenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izraZenem v tem porogilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiti¢ki broj: 23/2725 OB 60-200, Izdanje 6

17025 HAA

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE
Odjel za zaStitu okolisa i zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode i otpad
KreSimirova 52a, Rijeka

e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za preskuganje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/ [-541-02/19-03/10, Zaporedna §t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Poobla3teni
laboratorij za vzortenje in preskusanje vode (povrsinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlotbi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/I-325-07/20-02/ 06: Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za presku3anje Zivil in krme po Odlogbi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskusanje predmetov splosne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravje, razred UP/1-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblasteni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlo¢bi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba st.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlo¢ba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narodila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 122 Stevilka narotila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlo¢ba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremi¢nih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
“kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Mati¢na $tevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PreSernova 7

6250 Tlirska Bistrica
Datum izvida: 06.06.2023.
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.t.: 23/2725
Vzorec: Merece, kbr. 4
Vodooskrbni sistem: VS Podstenjsek
Lastnik: JAVE\IO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O,,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O,,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANIE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RUEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzoréenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod PodstenjSek
Datum odvzema: 22.05.2023., 10:55
Datum sprejema/zacetka preskusa: 22.05.2023., 14:15

Datum zakljucka preskusa: 02.06.2023., 13:00
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Analiticki broj: 23/2725 OB 60-200, Izdanje 6
Lab.st.: 23/2725
Vzorec: Merece, kbr. 4
Vodooskrbni sistem: VS Podstenjsek
Terenske meritve
Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/1 0,18 +0,014
Temperatura vode SM 23 Ed.2017:2550 B * 20C 131 -

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

[ HRN EN ISO 9308-1:2014/

Koliformne bakterije A1:2017* CFU/100 ml -
Escherichia coli A1 O]?;I*ISO R 0 CFU/100 ml 0 -
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 CFU/100 ml 0 .
St.kolonij pri 37 °C HRN EN ISO 6222:2000%* 100 CFU/1 ml 0 \
| St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000*% . CFU/1 ml 0 4

Mejne vrednosti so iz predpisa:

Praviinik o pitni vodi (Ur. iist RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17), Priloga I — del A (E. coli, enterokoki),

del C (koliformne bakterije, $tevilo kolonij pri 37 °C)

Vodja oddelka

Jor

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj: 23/2725

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.:

Vzorec:

23/2725

Merece, kbr. 4

Vodooskrbni sistem: VS PodstenjSek

Oddelek za vodo in odpad
v MEJNA : MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST
. HRN EN ISO 7887:2012, ’
Barva - m 0,1 -
metoda B
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016* 1 NTU <0,16 s
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B - - brez -
pH (pri 25°C) HRN ISO 10523:2012* 6,5~9.5 pH enota 7.5 +0,8
gfik;)‘i,pcr;’“’dn"“ HRN ISO 27888:2008* 2500 1S/cm/20°C 451 +45
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001* 5,0 mg/l O, 0,31 +0,04
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* 0,5 mg/l NHy <0,004 -
Nitriti HRN EN 26777:1998* 0,5 mg/l NO, <0,003 .
Skupna trdota SM 23 Ed.2017:2340 (B)* - mg/l CaCOs 245 L -
/ /
/
1 Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca=7,5 v 5 cm kiveti. // /
|
Vodja oddelka | / é(
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.
Oddelek za instrumentalne analiti¢ne tehnike
, MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST
Aluminij HRN EN ISO 17294-2:2016* 200 pg/L <20 -
Zelezo HRN EN ISO 17294-2:2016* 200,0 pg/L <10,0 ”
Vodja oddelka

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS $t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17) — Priloga I Del B i Del C.

Dr.sc. Paula Zurga, d j

ipl.ing.bioteh
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Analiti¢ki broj: 23/2725 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/2725
Vzorec: Merece, kbr. 4

Vodooskrbni sistem: VS Podstenjsek

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobioloska preskuSanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami iz Priloge I Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na opseg in reziltate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS st. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Pravilniku o pitni vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

za varstvo okolja in zdravstveno ekologij

Izv.prof.dr.sc. Aleksar‘i\ﬁt H : Naslovm docij‘dr.scfdarih Glad, dipl.sanit.ing.

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen &e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nana3ajo izklju¢no na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v poro¢ilu o preskusu oznalene z zvezdico (*).

4. Metode na fleksibilnem podrodju akreditacije so oznadene s &rko F in eno zvezdico (*).

5. Laboratorij zavraga vsakr§no odgovornost za reklamacije naro&nika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

6. Dve zvezdici (**) oznaCujeta najvisjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izraZena kot raz$irjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju&no
z merilno negotovostjo vzoréenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem porotilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiti¢ki broj: 23/2724 OB 60-200, Izdanje 6

‘ Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO it =
I PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE 4
== Odjel za zaStitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju 8
JAVNO ZDRAVSTVO. Odsjek za vode i otpad

CORMNEXE 2UPANIIE

vy a it TEST
Kresimirova 52a, Rijeka

e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za presku3anje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna §t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Poobla3&eni
laboratorij za vzorZenje in preskusanje vode (povr3inskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlo¢bi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskuSanje Zivil in krme po Odlogbi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskusanje predmetov splosne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravje, razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblasdeni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlocbi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba §t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlo¢ba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narogila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka narogila: 517-04-2-1-22-2 7 dne 19.12.2022; Odlo¢ba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnaZeval zraka iz nepremicnih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Mati¢na $tevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PreSernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 06.06.2023.
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 23/2724
Vzorec: Brkini II - Rjavée, kbr. 4
Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica
Lastnik: JAV}\IO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju 3t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANDE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzor&enje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Ilirska Bistrica
Datum odvzema: 22.05.2023., 10:20
Datum sprejema/zacetka preskusa: 22.05.2023., 14:15

Datum zakljucka preskusa: 26.05.2023., 12:00
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Analiti¢ki broj: 23/2724 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/2724
Vzorec: Brkini II - Rjavce, kbr. 4

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

Terenske meritve

Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/l 0,08 +0,006
Temperatura vode SM 23" Ed.2017:2550 B * o 13,5 -

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

“HRN EN 1SO 9308-1:2014/ | | '

Koliformne bakterije A1:2017* 0 CFU/100 ml
g HRN EN ISO 9308-1:2014/
Escherichia coli A1:2017* 0 CFU/100 ml 0 -
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 CFU/100 ml 0 .
St.kolonij pri 37 °C HRN EN ISO 6222:2000%* 100 CFU/1 ml 1 &
| Stkolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000*% - CFU/1 ml 0 »

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Praviinik o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17), Priloga 1 — dei A (E. coli, enterokoki),
del C (koliformne bakterije, Clostridium perfringens, Stevilo kolonij pri 37 °C)

Vodja oddelka %

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj: 23/2724

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.:

Vzorec:

23/2724

Brkini II - Rjavée, kbr. 4

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

Oddelek za vodo in odpad
: ; MEJNA : MERILNA
PARAMk ‘ ETAR METODA VREDNOST ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST
" HRN EN ISO 7887:2012, 1
Barva - m 0,1 -
metoda B
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016* 1 NTU 0,26 +0,1
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B - - brez -
Okus SM 23" Ed.2017:2160 B - - brez -
pH (pri 25°C) HRN ISO 10523:2012* 6,5=9,5 pH enota 8.1 +0,8
gfik;)?gw"d“"“ HRN ISO 27888:2008* 2500 uSlem20°C | 382 +38
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001* 5.0 mg/1 O, 0,32 +0,04
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* 0,5 mg/l NHy 0,004 +0,001
Nitriti HRN EN 26777:1998* 0,5 mg/l NO, <0,003 -
Skupna trdota SM 23" Ed.2017:2340 (B)* - mg/l CaCOs 211 -

1 Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca = 8,1 v 5 cm kiveti.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17) - Priloga I Del B i Del C.

Vodja oddelka

Izv.prof.dr.sc. Aleksanc}ﬁr Bulog, dipl.sanit.ing.

Stran 3/4



Analiticki broj: 23/2724 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/2724
Vzorec: Brkini II - Rjavée, kbr. 4

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobiolo$ka preskuSanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami iz Priloge I Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na opseg in reziltate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Pravilniku o pitni vodi (Ur.list RS 3t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

/ o
E &7&

Izv.prof.dr.sc. Aleksandat Bulog, dipl.zanit-ing;ff o euloSh sNaslovni doc.dr,gc. D@lrin Glad, dipl.sanit.ing.

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen ¢ je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nanasajo izkljuno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v poroéilu o preskusu oznadene z zvezdico (*).

4. Metode na fleksibilnem podro&ju akreditacije so oznagene s &rko F in eno zvezdico (*).

5. Laboratorij zavrada vsakrdno odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem #).

6. Dve zvezdici (**) oznatujeta najvigjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izrazena kot raz3irjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzortenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izraZenem v tem porotilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.

Stran 4/4



Analiti¢ki broj: 23/2723 OB 60-200, Izdanje 6

17025-HAA

‘ Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
l PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANLJE
= Odjel za zastitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju
SAVNO ZDRAVSTVO Odsjek za vode i otpad

Kresimirova 52a, Rijeka

e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za presku$anje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna §t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Poobla3&eni
laboratorij za vzoréenje in preskusanje vode (povrinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlo¢bi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskusanje Zivil in krme po Odlo&bi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/I-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskusanje predmetov splosne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravje, razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblaseni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlo¢bi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba 3t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlo¢ba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narogila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka naroGila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremi¢nih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Mati¢na Stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PreSernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 06.06.2023.
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 23/2723
Vzorec: Visoki Kras - Veliko Brdo, kbr. 13
Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica
Lastnik: JAV}\IO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju $t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Tlirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANIJE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzorenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Ilirska Bistrica
Datum odvzema: 22.05.2023., 09:50
Datum sprejema/zacetka preskusa: 22.05.2023., 14:15

Datum zakljuc¢ka preskusa: 26.05.2023., 12:00
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Analititki broj: 23/2723 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/2723
Vzorec: Visoki Kras - Veliko Brdo, kbr. 13

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

Terenske meritve

Prostiklor  |HRNENISO 7393-2:2018* | mgl | 0,17
Temperatura vode SM 23 Ed.2017:2550 B * (e 14,1 -

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

| HRN EN ISO 9308-1:2014/ |

Koliformne bakterije A1:2017* 0 CFU/100 ml 0 -

. R HRN EN ISO 9308-1:2014/
Escherichia coli A1:2017* 0 CFU/100 ml 0 -
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000%* 0 CFU/100 ml 0 .
St.kolonij pri 37 °C HRN EN ISO 6222:2000%* 100 CFU/1 ml 0 -
| Stkolonij pri 22 °C | HRN EN ISO 6222:2000% . | CFU/1 ml 0 "

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Praviinik o pitni vodi (Ur. list RS, $t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17), Priloga I — dei A (E. colii, enterokoki),
del C (koliformne bakterije, Clostridium perfringens, $tevilo kolonij pri 37 °C)

Vodja oddelka /’)7/’

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj: 23/2723

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.:

Vzorec:

23/2723

Visoki Kras - Veliko Brdo, kbr. 13

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

Oddelek za vodo in odpad
; MEJNA | ‘ MERILNA
PARAMETAR - METODA VREDNOST ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST
i HRN EN ISO 7887:2012, . g A :
metoda B
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016* 1 NTU 0,70 +0,2
Vonj SM 23 Ed.2017:2150 B - - brez -
Okus SM 23 Ed.2017:2160 B - - brez -
pH (pri 25°C) HRN ISO 10523:2012* 0,585 pH enota 7,9 +0,8
f;reik;)?,pcr;v"d“"“ HRN TSO 27888:2008* 2500 uSlem/20°C | 387 +39
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001* 5,0 mg/l1 O, 0,33 +0,04
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* 0,5 mg/l NH; <0,004 .
Nitriti HRN EN 26777:1998* 0,5 mg/l NO, <0,003 -
Skupna trdota SM 237 Ed.2017:2340 (B)* : mg/I CaCO; 210 :

1 Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca= 7,9 v 5 cm kiveti.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17) — Priloga I Del B i Del C.

Vodja oddelka

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar

i

uldg, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj: 23/2723 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/2723
Vzorec: Visoki Kras - Veliko Brdo, kbr. 13

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobioloska preskusanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami iz Priloge I Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na opseg in reziltate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Pravilniku o pitni vodi (Ur.list RS $t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Vo | /
ANIJE /49(‘/6..

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing; .Naslovni doc.dr.sc. 1\//[‘arin Glad, dipl.sanit.ing.

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen &e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nana3ajo izklju¢no na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene,

3. Akreditirane metode so v poro&ilu o preskusu ozna&ene z zvezdico (*).

4. Metode na fleksibilnem podro&ju akreditacije so oznadene s &rko F in eno zvezdico (*).

5. Laboratorij zavrada vsakr¥no odgovornost za reklamacije naro&nika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

6. Dve zvezdici (**) oznatujeta najvi§jo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izrazena kot razirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzoréenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izraZenem v tem porogilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.

Stran 4/4



Analiti¢ki broj: 23/2722 OB 60-200, Izdanje 6

= Nastavni ZAVOD ZA JAVNO Z]?RAVSTVO 1e02B HAA
[ PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANILJE L
et g Odjel za zastitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju 5
AN ZDRAVETVE: Odsjek za vode i otpad

e Al Fie TEST
KreSimirova 52a, Rijeka

e-mail: ekologija@zzizpgz.hr

Uradni laboratorij za preskusanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/ 10, Zaporedna §t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblai&eni
laboratorij za vzor€enje in preskuanje vode (povr¥inskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlo¢bi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskusanje Zivil in krme po Odlo¢bi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/I-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskuSanje predmetov splo$ne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravje, razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Poobla3¢eni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlocbi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba &t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlo¢ba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narogila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlo¢ba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka naroila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlogba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremicnih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 7 dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Mati¢na $tevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PreSernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 06.06.2023.
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 23/2722
Vzorec: Zemonska vaga - Bar
Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica
Lastnik: JAV}\IO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANIJE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzorCenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Ilirska Bistrica
Datum odvzema: 22.05.2023., 09:35
Datum sprejema/zacetka preskusa: 22.05.2023., 14:15

Datum zakljucka preskusa: 26.05.2023., 12:00
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Analiticki broj:  23/2722 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/2722
Vzorec: Zemonska vaga - Bar

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

Terenske meritve

Prosti klor THRN EN ISO 7393-2:2018* | mgl |
Temperatura vode SM 23" Ed.2017:2550 B * 2. 12,0 -

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

"HRN EN1SO 9308-1:2014/ | . |

Koliformne bakterije 0 CFU/100 ml 0

A1:2017*
RAS HRN EN ISO 9308-1:2014/
Escherichia coli A1:2017* 0 CFU/100 ml 0 -
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 CFU/100 ml 0 v
St.kolonij pri 37 °C HRN EN ISO 6222:2000* 100 CFU/1 ml 0 "
| St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000% 5 | CFU/1 ml 0 %

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Praviinik o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17), Priloga I — del A (E. coli, enterokoki),
del C (koliformne bakterije, Clostridium perfringens, Stevilo kolonij pri 37 °C)

Vodja oddelka m

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.

Stran 2/4



Analiti¢ki broj: 23/2722

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.:

Vzorec:

23/2722

Zemonska vaga - Bar

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

Oddelek za vodo in odpad
' AME! MEJNA MERILNA
PARAMETAR | METODA VREDNOST ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST
Bt HRN EN ISO 7887:2012, ; i 3 i
metoda B
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016* 1 NTU 0,52 +0,1
Vonj SM 23 Ed.2017:2150 B - - brez -
Okus SM 23 Ed.2017:2160 B - - brez -
pH (pri 25°C) HRN ISO 10523:2012* 6,5-9,5 pH enota 5. +0,8
greik;‘;)‘?g)ov"d“o“ HRN ISO 27888:2008* 2500 puS/em/20°C 398 +40
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001* 5,0 mg/1 O, 0,32 +0,04
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* 0,5 mg/l NHy4 <0,004 -
Nitriti HRN EN 26777:1998* 0,5 mg/l NO, <0,003 r
Skupna trdota SM 23" Ed.2017:2340 (B)* B mg/l CaCOs 215 .

1 Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca = 7,5 v 5 cm kiveti.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/ 17) —Priloga I Del B i Del C.

Vodja oddelka

A

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.
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Analiticki broj: 23/2722 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/2722
Vzorec: Zemonska vaga - Bar

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobiolo$ka preskuSanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami iz Priloge I Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS $t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na opseg in reziltate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Pravilniku o pitni vodi (Ur.list RS 3t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Ll A0
Naslovni doc.drfé. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

a8

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen &e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v porogilu o preskusu oznadene z zvezdico (*).

4. Metode na fleksibilnem podrogju akreditacije so oznatene s érko F in eno zvezdico (*).

5. Laboratorij zavrata vsakrino odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

6. Dve zvezdici (**) oznadujeta najvigjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izrazena kot razirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzordenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izraZenem v tem porotilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Anatiiticki broj: 23/2721 OB 60-200, Izdanje 6

‘ Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 12038 Han
l PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE e
g s o 5 Odjel za zaStitu okoli$a i zdravstvenu ekologiju 8
SAVNO ZDRAVSTVO. Odsjek za vode i otpad S

Kre§imirova 52a, Rijeka

e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za preskuanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/1-541-02/19-03/10, Zaporedna §t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblaseni
laboratorij za vzoréenje in preskusanje vode (povrsinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlogbi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe; 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za presku3anje Zivil in krme po Odlo¢bi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/I-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za presku3anje predmetov splosne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravje, razred UP/1-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblasteni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlocbi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba §t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlo¢ba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narotila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlogba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka narotila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlosba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremi¢nih virov Razred UP/1-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Mati¢na Stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PreSernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 06.06.2023.
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
T Mustavn: oo Lt SAVNU Z
5 s PRIMORSKO-GC
Lab.it.: 2327261 yph g o
Vzorec: Ilirska Bistrica — Osnovna $kola
Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica

Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju 3t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)

Upravljavec: JAVNO PODIJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANUE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzorenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Ilirska Bistrica
Datum odvzema: 22.05.2023., 09:20
Datum sprejema/zadetka preskusa:  22.05.2023., 14:15

Datum zaklju¢ka preskusa: 26.05.2023., 12:00
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Analiti¢ki broj: 23/2721 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/2721
Vzorec: Ilirska Bistrica — Osnovna $kola

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

Terenske meritve

Prostiklor | HRNENISO 7393-2:2018* |  mg
Temperatura vode SM 234 Ed.2017:2550 B * 20 12,9 -

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

HRN EN ISO 9308-1:2014/

Koliformne bakterije A1:2017* 0 CFU/100 ml 0 -
Escherichia coli po s e e o 0 CFU/100 ml 0 X
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 CFU/100 ml 0 .
Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* 0 CFU/100 ml 0 -
| Stkolonij pri 37 °C | HRN EN ISO 6222:2000% | 100 CFU/1 ml 0 .
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000* 4 CFU/1 ml 1 -

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, 8t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17), Priloga I — del A (E. coli, enterokoki),
del C (koliformne bakterije, Clostridium perfringens, stevilo kolonij pri 37 °C)

Vodja oddelka

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj: 23/2721

OB 60-200, Izdanje 6

Labst:

Vzorec:

23/2721

Ilirska Bistrica — Osnovna $kola

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

Oddelek za vodo in odpad
: oA MEJNA , MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST |
Rapon! HRN EN ISO 7887:2012, 3 i <0,1 i
metoda B
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016 . NTU 0,16 +0,0
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B - - brez -
Okus SM 23" Ed.2017:2160 B - - brez -
pH (pri 25°C) HRN ISO 10523:2012 6,5-9,5 pH enota 7.5 +0,8
gfik;‘;)?,pcr;"’od“o“ HRN ISO 27888:2008 2500 uS/em/20°C 395 +40
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001 5.0 mg/1 O, 0,34 +0,04
Amonij HRN ISO 7150-1:1998 0,5 mg/| NH; 0,004 +0,001
Nitriti HRN EN 26777:1998 0,5 mg/I NO» <0,003 p
Skupna trdota SM 23" Ed.2017:2340 (B) - mg/l CaCO; 213 -

1 Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca = 7,5 v 5 cm kiveti.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS $t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/ 17) — Priloga I D¢l B i Del C.

Vodja oddelka

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Stran 3/4




Analiticki broj:  23/2721 OB 60-200, Izdanse 6

Lab.st.: 23/2721
Vzorec: Ilirska Bistrica — Osnovna $kola

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

MikrobioloSka preskusanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami iz Priloge I Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na opseg in reziltate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS 3t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Pravilniku o pitni vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Izv.prof.dr.sc. Aleksar%‘r ipl.sanit.ifs ; ,‘Naslovm docdt/ 'Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v porog&ilu o preskusu oznacene z zvezdico (*).

4. Metode na fleksibilnem podro&ju akreditacije so oznadene s &rko F in eno zvezdico (¥).

5. Laboratorij zavrata vsakr$no odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem #).

6. Dve zvezdici (**) oznatujeta najvigjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izraZena kot raziirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzor&enja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izraZenem v tem porogilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiti¢ki broj: 23/2720 OB 60-200, Izdanje 6

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TIRE HAl
}l PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE 4
Peaiaes iy Odjel za zaStitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju 8
JAVNO ZDRAVETVO Odsjek za vode i otpad L

Kresimirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za preskuganje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna 3t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblaseni
laboratorij za vzor&enje in preskusanje vode (povrsinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlogbi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskusanje Zivil in krme po Odlo¢bi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskusanje predmetov splo3ne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravje, razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Poobla3teni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlo¢bi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba 3t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlo¢ba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narogila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka naro¢ila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlo¢ba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremi¢nih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskuSanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Mati¢na stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PreSernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 06.06.2023.
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 23/2720
Vzorec: Ilirska Bistrica — Vodarna
Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica
Lastnik: JAV}\IO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANIJE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzorCenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Ilirska Bistrica
Datum odvzema: 22.05.2023.,09:10
Datum sprejema/zacetka preskusa:  22.05.2023., 14:15

Datum zaklju¢ka preskusa: 26.05.2023., 12:00
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Analiticki broj: 23/2720 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.5t.: 23/2720
Vzorec: Ilirska Bistrica — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

Terenske meritve

Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018%* | mgl | 035 |  =+0,028
Temperatura vode SM 23 Ed.2017:2550 B * % 9,6 -

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

"HRN EN ISO 9308-1:2014/ | . |

Koliformne bakterije A1:2017* 0 CFU/100 ml 0 -
Escherichia coli ZIiIEOElI;I*ISO -l 0 CFU/100 ml 0 -
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 CFU/100 ml 0 8
Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* 0 CFU/100 ml 3 -
| St.kolonij pri 37 °C | HRN EN ISO 6222:2000% 100 | CFU/1 ml 1 .
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000* . CFU/1 ml 0 ;

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, st. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17), Priloga I — del A (E. coli, enterokoki),
del C (koliformne bakterije, Clostridium perfringens, $tevilo kolonij pri 37 °C)

Vodja oddelka

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj:  23/2720

Lab.st.:

Vzorec:

23/2720

[lirska Bistrica — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

OB 60-200, Izdanje 6

Oddelek za vodo in odpad
MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST
1 HRN EN ISO 7887:2012, 3
Barva - m 0,1 -
metoda B

Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016 1 NTU 0,42 +0,1
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B . - brez -

Okus SM 23" Ed.2017:2160 B - - brez -

pH (pri 25°C) HRN ISO 10523:2012 6,5-95 pH enota 7.5 +0,8
8;“;;"5;’“0‘1“0“ HRN ISO 27888:2008 2500 1S/em/20°C 393 +39
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001 5,0 mg/l O, 0,42 +0,05
Amonij HRN ISO 7150-1:1998 0,5 mg/l NHy <0,004 -
Nitriti HRN EN 26777:1998 0,5 mg/I NO; <0,003 y
Skupna trdota SM 23" Ed.2017:2340 (B) - mg/l CaCOs 210 -

1 Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca=7.5 v 5 ¢m kiveti.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17) — Priloga 1 De}B} iDel C.

Vodja oddelka

/

i
i

|

{ A,
Izv.prof.dr.sc. Aleksan&;{ : Bulog, dipl.sanit.ing.
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Analiticki broj:  23/2720 OB 60-200, 1zdanje 6

Lab.st.: 23/2720
Vzorec: Ilirska Bistrica — Vodarna

Vodooskrbni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobioloska preskuSanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode NISKLADEN z zahtevami iz Priloge I Pravilnika o
pitni vodi (Ur.list RS t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in51/17).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na opseg in reziltate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi (Ur.list RS &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode NI PRIMEREN ZA
UPORABO V PREHRAMBENE NAMENE po Pravilniku o pitni vodi (Ur.list RS st. 19/04, 35/04, 26/06,
92/06, 25/09 in 51/17).

Vodja oddelka za vodo in odpad Vodja Oddelka za varsty okolja in zdravstveno ekologijo

Vi Lo
} ” L 4@; 6\,

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen Ce je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nanasajo izkljuno na preskusani vzorec. Poro€ilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v porogilu o preskusu oznadene z zvezdico (¥).

4. Metode na fleksibilnem podro&ju akreditacije so oznacene s ¢rko F in eno zvezdico (¥).

5. Laboratorij zavra¢a vsakr3no odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem @#).

6. Dve zvezdici (**) oznadujeta najvigjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izrazena kot raz3irjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzorcenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem porotilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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