Analiticki broj:  23/6951 OB 60-200, Izdanje 6

17025 HAA

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zastitu okolisa i zdravstvenu ekologiju

SAVNO ZDRAVSTVO. Odsjek za vode i otpad

Kresimirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za preskusanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/A-541-02/19-03/10, Zaporedna 8t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Poobladceni
laboratorij za vzorcenje in preskusanje vode (povrsinskih. podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlochi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06: Stevilka odredbe: $17-07-1-2-1-20-4 7 dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskusanje zivil in krme po Odlotbi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01./20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskusanje predmetov splosne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravie, razeed UP/1-341-02/20- 03/08: Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 2 dne 17.6.2021 Pooblaséeni laboratorij za opravijanje strokovnil del varstva okolja po
Odlochi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/T 351- 02/15-08 -68; Odredba §t.; 517-06-2-1-1-15-3 7 dne 19, 10. 2015 in odlo¢ha Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/T 351-02/15-08-94: Stevilka narodila: 517-06-2-1-1-15-2 7z dne 26. [1. 2015, Odlogba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/1-351-05/22-04 /22 Stevitka narogila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlotha Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremicnih virov Razred UP/1-351-03/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravijanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskudanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovinem okolju Razred: UP/1-115-01/19- 01/0) Matitna stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala irska Bistrica d.o.o
PreSernova 7
6250 Tlirska Bistrica

Datum izvida: 26.09.2023.

POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 23/6951
Vzorec: Ilirska Bistrica- Vodarna
Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica
Lastnik: JAVNO PODIJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica

Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANIJE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzorcéenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod llirska Bistrica
Datum odvzema: 19.09.2023., 09:00
Datum sprejema/zacetka preskusa:  19.09.2023., 13:45

Datum zakljucka preskusa: 22.09.2023., 12:00
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Analiticki broj: 23/6951

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/6951
Vzorec: Ilirska Bistrica- Vodarna

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

Terenske meritve

MERILNA

PARAMETAR METODA ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018%* mg/l 0,37 +0,030
Temperatura vode SM 23" Ed.2017:2550 B * °C 9,9 -
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST

Koliformne bakterije EIIK.I;JOI?;I*ISO 3082l 0 Stevilo/100 ml 0 -
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/ G
(E. coli) A1:2017* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Intestinalni enterokoki | HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Clostridium perfiingens| HRN EN 1SO 14189:2016* 0 Stevilo/100 ml 0 -
St.kolonij pri 36 °C HRN EN ISO 6222:2000% 100 Stevilo/1 ml 4 -
Stkolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000% - Stevilo/1 ml 2 -

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, $t. 61/2023) - Priloga 1 — Del A (E. coli, intestinalni enterokoki) i Del C
(koliformne bakterije, Clostridium perfiingens, Stevilo kolonij 36 °C i 22 °C)

Vodja oddelka W

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.

Stran 2/4



Analiticki broj: 23/6951 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/6951
Vzorec: Ilirska Bistrica- Vodarna

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobioloska preskusanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni
list RS, §t. 61/2023).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi
(Uradni list RS, §t. 61/2023).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS, $t. 61/2023).

Vodja oddelka za vodo 'in odpad Vodja Oddelka za varstvo okglja in zdravstveno ekologijo
/

L i (
‘ \\ ‘ X é\
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing. Naslovni doc.dr.sc. ¥Marfn Glad, dipl.sanit.ing.
Teiomtavnl ZAVOD ZA JAVNO ZORAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

RIJEKA, KreSimirova 5’_2/'[\
YIEravr.wnnn-nknlné!u odjel

Opomba:

[ O R

[=2)

. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen &e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.
. Akreditirane metode so v porogilu o preskusu oznadene z zvezdico (*).

. Metode na fleksibilnem podrogju akreditacije so oznac¢ene s ¢rko F in eno zvezdico (*).

. Laboratorij zavraca vsaki$no odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

. Dve zvezdici (**) oznacujeta najvijo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

T

Merilna negotovost (U) je izrazena kot raz3irjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no

z merilno negotovostjo vzoréenja.

8.

Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem porocilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiticki broj:  23/6951

Lab.§t.:

Vzorec:

Vodovodni sistem:

23/6951

Ilirska Bistrica- Vodarna

VS Ilirska Bistrica

Oddelek za vodo in odpad

OB 60-200, Izdanje 6

MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
1 HRN EN ISO 7887:2012, 1
Barva - m 0,1 -
metoda B
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016 1 NTU 0,49 +0,1
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B - - brez -
Okus SM 23" Ed.2017:2160 B - - brez -
Keneenbiac HRN ISO 10523:2012 >6,5in1<9,5 | enote pH 7,6 +0,8
vodikovih ionov
Elekti¢na prevodnost | HRN ISO 27888:2008 2500 pS/em pri 20°C 355 +36
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001 5,0 mg/l O, 0,28 +0,04
Amonij HRN ISO 7150-1:1998 0,50 mg/l <0,004 -
Nitrit HRN EN 26777:1998 0,50 mg/1 <0,003 -
Skupna trdota SM 23 Ed.2017:2340 (B) - mg/l CaCO; 214 -
Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, $t. 61/2023) — Priloga 1 Del B i Del C
Vodja oddelka \ li |
\

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.
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Analiticki broj: 23/6954 OB 60-200, Izdanje 6

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zaStitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju

SAVNO ZDRAVSTVO. Odsjek za vode i otpad

Kresimirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorj za preskudanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/1-541-02/19-03/10, Zaporedna SL.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblasteni
laboratorij za vzorcenje in preskudanje vode (povidinskih, podzemnil in odpadnih voda ter sedimentov) po odlocbi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06: Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 7 dne 22. 7. 2020. Uradni taboratorij za preskusanje zivil in krme po Odlothi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskudanje predmetov splosne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravie, razred UP/1-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblaideni laboratorij za opravijanje strokovnih del varstva okolja po
Odlochi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred; UP/l 351- 02/15-08 -68; Odredba 3t.: 317-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlocba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/T 351-02/15-08-94; Stevilka narogila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 1. 2015, Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/-351-05/22-04 /22 Stevilka narocila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremicnih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19,12, 2022 Skiep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravijanje dejavnosti varosti in zdravia pri delu, usposabljanje za ZNR. ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovinem okolju Razred: UP/1-115-01/19- 01/0} Maticna stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javne podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o0
Prefernova 7
6250 Ilirska Bistrica

Datum izvida: 26.09.2023.

POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.8t.: 23/6954
Vzorec: Smrje
Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica

Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O,,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO —~ GORANSKE
ZUPANUE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzoréenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Ilirska Bistrica
Datum odvzema: 19.09.2023., 10:00
Datum sprejema/zacetka preskusa:  19.09.2023., 13:45

Datum zakljucka preskusa: 22.09.2023., 12:00
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Analiti¢ki broj:  23/6954

Lab.st.;
Vzorec:

Vodovodni sistem:

Terenske meritve

23/6954
Smrje

VS lIlirska Bistrica

OB 60-200, Izdanje 6

MERILNA
PARAMETAR METODA ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/l 0,16 +0,013
Temperatura vode SM 23 Ed.2017:2550 B * °C 20,1 -
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo
MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
i HRN EN ISO 9308-1:2014/ S
Koliformne bakterije A1:2017* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/ “ .
(E. coli) A1:2017% 0 Stevilo/100 ml 0 -
Intestinalni enterokoki | HRN EN ISO 7899-2:2000% Stevilo/100 ml 0 -
Clostridium perfringens| HRN EN ISO 14189:2016* Stevilo/100 ml 0 -
St.kolonij pri 36 °C HRN EN ISO 6222:2000% 100 Stevilo/1 ml 0 -
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000%* - Stevilo/1 ml 0 -

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) - Priloga 1 — Del A (E. coli, intestinalni enterokoki) i Del C
(koliformne bakterije, Clostridium perfringens, Stevilo kolonij 36 °C i 22 °C)

Vodja oddelka /@)ﬁ)

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
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Analiticki broj: 23/6954

Lab.st.:

Vzorec:

Vodovodni sistem:

23/6954
Smrje

VS Ilirska Bistrica

Oddelek za vodo in odpad

OB 60-200, Izdanje 6

MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Baval HRN EN ISO 7887:2012, i - <01 i
metoda B

Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016 1 NTU 0,16 20,1
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B - - Brez -

Okus SM 23" Ed.2017:2160 B - - Brez -
RonsEHImE]d HRN ISO 10523:2012 >6,5i1<9,5 | enote pH 7,6 +0,8
vodikovih ionov

Elekti¢na prevodnost | HRN ISO 27888:2008 2500 pS/ecm pri 20°C 358 +36
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001 5,0 mg/1 O, <0,25 -
Amonij HRN ISO 7150-1:1998 0,50 mg/l <0,004 -
Nitrit HRN EN 26777:1998 0,50 mg/l <0,003 -
Skupna trdota SM 23" Ed.2017:2340 (B) - mg/l CaCO;3 218 -

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) — Priloga 1 Del B i Del C

Vodja oddelka

\

[zv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj:  23/6954

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/6954
Vzorec: Smrje

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobiolo§ka preskusanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni
list RS, §t. 61/2023).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi
(Uradni list RS, §t. 61/2023).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023).

Vodja oddelka za vodo in odpad Vodja Oddelka za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo

A VOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

{ Hastawnl Zf

hda i .. PRIMORSKO-GORANS E ZUPANISE ' | N
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sat 1t.f1‘fg'm S Naslovni doc.dr.s€. Marin Glad, dipl.sanit.ing.
Z/.(%mvr,kA‘:muzks‘.in»t‘u odial

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen ¢e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nana3ajo izkljuéno na preskugani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v porocilu o preskusu oznadene z zvezdico (¥).

4. Metode na fleksibilnem podrogju akreditacije so oznagene s ¢rko F in eno zvezdico (*).

5. Laboratorij zavrata vsakr$no odgovornost za reklamacije naroénika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

6. Dve zvezdici (¥*) oznadujeta najvisjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izrazena kot razsirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzorcenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem poro¢ilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiti¢ki broj: 23/6955 OB 60-200, 1zdanje 6

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zaStitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju

SAVNO ZDRAVSTVO. Odsjek za vode i otpad

KreSimirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzijzpgz.hr

Iradni laboratorij za pnul\umrm pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravie Razied: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna $t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblasceni
dh()ld torij za vzorcenje i preskudanje vode (pmmnsl\lh podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odiothi Ministrstva za varstyvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06: Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 7 dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskudanje Zivil in krme po Odlochi Ministrstva za kmetijstvo.
razred UP/1-322-01. /20-01 /38: Stevilka odredbe: 325-10/1304-21-8 7 dne 06.12.2021 Uradni laborat orij za preskusanje predimetov splosne rabe po Sklepu Minististva za
zdravie, razred UP/1-341-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 7 dne 17.6.2021 Pooblasdeni laborator ij za opravijanje strokovuih del varstva okolja po
Odlocbi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/E 351+ 02/15-08 -68; Odredba §t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19, 10. 2015 in odlocba Ministrstva za varsivo
okolja in navave, razred: UP/E 351-02/15-08-94; Stevilka narocila: 517-06-2-1-1-15-2 7 dne 26. 11. 2015, Odlocha Ministrstva za gospodarstvo in rajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/-351-05/22-04 /22 Stevilka narocita; 517-04-2-1-22-2 7 dne 19.12.2022; Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremicnih virov Razred UP/A-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 7 dne 19.12. 2022 Sklep
Minististva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravia pri delu, usposablianje za ZNR. ocenjevanje tveg ganja in preskusanje fizikaho
-kemijskih dejavnikov v delovinem okolju Razred: UP/1-115-01/19- 01/01 Maticna Stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020,

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.0
PreSernova 7
6250 Ilirska Bistrica

Datum izvida: 26.09.2023.

POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 23/6955
Vzorec: Gabrk
Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica

Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)

Upravljavec: JAVNO PODIJETIE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANUJE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzoréenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Ilirska Bistrica
Datum odvzema: 19.09.2023., 10:30
Datum sprejema/zadetka preskusa:  19.09.2023., 13:55

Datum zakljucka preskusa: 22.09.2023., 12:00
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Analiticki broj: 23/6955

Lab.st.:
Vzorec:

Vodovodni sistem:

Terenske meritve

23/6955
Gabrk

VS Ilirska Bistrica

OB 60-200, Izdanje 6

MERILNA

PARAMETAR METODA ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/l 0,08 +0,006
Temperatura vode SM 23" Ed.2017:2550 B * °C 21,0 -
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST

Koliformne bakterije E?I;O}?;I*ISO S308-L2014 0 Stevilo/100 ml 0 -
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/ “
(E. coli) A1:20]7* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Intestinalni enterokoki | HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Clostridium perfiingens | HRN EN ISO 14189:2016* 0 Stevilo/100 ml 0 -
St.kolonij pri 36 °C HRN EN ISO 6222:2000% 100 Stevilo/1 ml 0 -
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000%* - Stevilo/1 ml 0 4

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) - Priloga 1 — Del A (E. coli, intestinalni enterokoki) i Del C
(koliformne bakterije, Clostridium perfringens, $tevilo kolonij 36 °C i 22 °C)

/
Vodja oddelka /?%

[zv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
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Analiticki broj: 23/6955

Lab.st.:

Vzorec:

Vodovodni sistem:

23/6955
Gabrk

VS Ilirska Bistrica

Oddelek za vodo in odpad

OB 60-200, Izdanje 6

MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA |REZULTAT NEGOTOVOST
Barval HRN EN ISO 7887:2012, ] . 1 ]
metoda B
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016 1 NTU 0,32 +0,1
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B - - brez -
Okus SM 23" Ed.2017:2160 B - - brez r
Kioneenimagija HRN ISO 10523:2012 >6,5in<9,5 | enote pH 7,9 +0,8
vodikovih ionov
Elektidna prevodnost | HRN ISO 27888:2008 2500 “Séf)‘?cp“ 357 +36
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001 5,0 mg/l O, 0,25 )  £0,03
Amonij HRN ISO 7150-1:1998 0,50 mg/l <0,004 G
Nitrit HRN EN 26777:1998 0,50 mg/l <0,003 -
Vodja oddelka i
[zv.prof.dr.sc. Aleksandar B‘uzlog, dipl.sanit.ing.
Oddelek za instrumentalne analiti¢ne tehnike
MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA |REZULTAT NEGOTOVOST
Trihalometani - vsota | HRN EN ISO 10301:2002* 100 pg/L 3,4 +0,2

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) — Priloga 1 Del B i Del C

Vodja oddelka

Dr.sc. Paula Zurga, dipl.ing.bioteh

S<
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Analiticki broj: 23/6955 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/6955
Vzorec: Gabrk

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobioloska preskusanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKILADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni
list RS, §t. 61/2023).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi
(Uradni list RS, §t. 61/2023).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS, st. 61/2023).

Vodja oddelka za vodo""'i,n odpad Vodja Oddelka za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo

: \\\ ¥ ornetayni ZAVOD ZA JAVNO /‘\Xm‘m\\’\l 0
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.s \ fa.mgmm GORANSKENS 1 vm oc.dr

RUE KA, Kres Simirov ﬂ‘ 7’ s
koloski odjel

arin Glad, dipl.sanit.ing.

I/j’”-‘x‘"‘ eno-et

Opomba:

o LN =

(o))

.V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen ¢e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

. Rezultati se nana3ajo izklju¢no na preskudani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.
. Akreditirane metode so v poro&ilu o preskusu oznacene z zvezdico (*).

. Metode na fleksibilnem podrogju akreditacije so ozna¢ene s ¢rko F in eno zvezdico (¥).

. Laboratorij zavrada vsakr$no odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

. Dve zvezdici (**) oznadujeta najvigjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7

Merilna negotovost (U) je izrazena kot razsirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no

z merilno negotovostjo vzorcenja.

8.

Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem porodilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiti¢ki broj: 23/6956 OB 60-200, izdanje 6

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zastitu okolisa i zdravstvenu ekologiju

SAVNO ZDRAVSTVO. Odsjek za vode i otpad

KreSimirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzizpgz.hr

Uradni faboratorij za preskusanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/1-541-02/19-03/10, Zaporedna §L: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Poobiasceni
laboratortj za vzorcenje in preskusanje vode (povrsinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentovy po odlothi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/-325-07/20-02/ 06: Stevilka odredbe: $17-07-1-2-1-20-4 7 dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskusanje zivil in keme po Odlodbi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01./20-01 /38; Stevilka odredbe: 325-10/1304-21-8 2 dne 06,12 2021 Uradni laboratorij za preskudanje predmetoy splodne rabe po Sklepu Minististva za
zdravie. razred UP/-341-02/20- 03/08: Stevilka odredbe: $34-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 PooblaiGeni laboratorij za opravijanje strokovnih del varstva okolja po
Odlochi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/E 351- 02/15-08 -68; Odredba 3t 517-06-2-1-1-15-3 2 dne 19. 10. 2015 in odlocha Ministrstva za varstvo
okolja in narave. razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narocila: 517-06-2-1-1-15-2 7 dne 26. 11, 2013, Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnosti razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/1-351-05/22-04 /22 Stevilka navodila: $17-04-2-1-22-2 « dne 19.12.2022; Odlocba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostsi razvaj za monitoring emisij onesnaZeval zraka iz nepremicnih virov Razred UP/-351-03/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Skiep
Ministrstva za delo in pokeojninsko zavarovanje za opravijanje dejavinosti varnosti in zdravia pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovaem okolju Razred: UP/E-115-01/19- 01/01 Maticna stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PresSernova 7
6250 Ilirska Bistrica

Datum izvida: 26.09.2023.

POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 23/6956
Vzorec: Hrusica
Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica

Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju $t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)

Upravljavec: JAVNO PODJETIJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO - GORANSKE
ZUPANIE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzoréenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod llirska Bistrica
Datum odvzema: 19.09.2023., 10:50
Datum sprejema/zacetka preskusa:  19.09.2023., 13:45

Datum zakljucka preskusa: 22.09.2023., 12:00
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Analiticki broj: 23/6956 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/6956
Vzorec: HrusSica

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

Terenske meritve

MERILNA

PARAMETAR METODA ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/l 0,03 +0,002
Temperatura vode SM 23 Ed.2017:2550 B * °C 20,7 -
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST

Koliformne bakterije EI]{,I;O?;]*ISO 230812004 0 Stevilo/100 ml 0 -
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/ .
(E. coli) A1:2017* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Intestinalni enterokoki | HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Clostridium perfringens | HRN EN ISO 14189:2016* 0 Stevilo/100 ml 0 -
St.kolonij pri 36 °C HRN EN ISO 6222:2000% 100 Stevilo/1 ml 0 -
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000* . Stevilo/1 ml 0 2

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) - Priloga 1 — Del A (E. coli, intestinalni enterokoki) i Del C
(koliformne bakterije, Clostridium perfringens, Stevilo kolonij 36 °C i 22 °C)

Vodja oddelka ﬁ’-\

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusié¢, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj:  23/6956

Lab.st.:

Vzorec:

Vodovodni sistem:

23/6956
HrusSica

VS Ilirska Bistrica

Oddelek za vodo in odpad

OB 60-200, Izdanje 6

MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST

Barva! HRN EN ISO 7887:2012, i o <01 )

metoda B
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016 | NTU 0,39 +0,1
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B - - Brez -
Okus SM 23" Ed.2017:2160 B - - Brez -
Lanventiasiia HRN ISO 10523:2012 >6,5in<9,5 | enote pH 7,9 +0,8
vodikovih ionov
Elekti¢na prevodnost| HRN ISO 27888:2008 2500 pS/em pri 20°C 361 +36
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001 5,0 mg/l O, 0,47 +0,06
Amonij HRN ISO 7150-1:1998 0,50 mg/l <0,004 -
Nitrit HRN EN 26777:1998 0,50 mg/l <0,003 -
Skupna trdota SM 23" Ed.2017:2340 (B) - mg/l CaCO3 219 -
Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) — Priloga 1 Del B i Del C

Vodja oddelka \ Uiy

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar ZBulog, dipl.sanit.ing.
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Analiticki broj: 23/6956

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.§t.; 23/6956
Vzorec: HrusSica

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobioloska preskusanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni
list RS, st. 61/2023).

Fizikalno — kemijska preskusanja:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi
(Uradni list RS, §t. 61/2023).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023).

Vodja oddelka za vodo in odpad Vodja Oddelka za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo

\ !‘.'\
\ WA

aunl ZAVO

(
D ZA JAVNO ZDRAVSTVO 5C) L.,
e ‘Wi ZUPANIJE . . o
W= 20PN aslovni doc.dr.sc,/Marin Glad, dipl.sanit.ing.
a 52/
ki odiet /!

\ { faska
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, diql.sala‘imziﬂ
, RIJEI

|_x

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

. Rezultati se nana3ajo izklju¢no na preskugani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

. Akreditirane metode so v porogilu o preskusu oznacene z zvezdico (*).

. Metode na fleksibilnem podrogju akreditacije so oznagene s ¢rko F in eno zvezdico (*).

. Laboratorij zavrada vsakr$no odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

6. Dve zvezdici (**) oznadujeta najvisjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izrazena kot razgirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzoréenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem poro¢ilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.

o WN
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Analiticki broj:  23/6957 OB 60-200, Izdanje 6

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zaStitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju

§7026 HAA

SAVNO ZDRAVSTVO. Odsjek za vode i otpad

Kresimirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologiia@zzjzpgz.hr

Uradni laboratori} za preskuSanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravie Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna 812 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblaiceni
faboratorij za vzorienje in preskudanje vode (povidinskih, podzemnih in odpadnily voda ter sedimentov) po odlochi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/A-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22, 7. 2020, Uradni laboratori] za preskusanje Zivit in krme po Odlogbi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01./20-01 /38; Stevilka odredbe: 523-10/1304-21-8 z dne 06.12.202 | Uradni laboratorij za preskuganje predmetov splodne rabe po Sklepu Ministrstva za
adravie. razred UP/I-541-02/20- 03/08: Stevilka odredbe: 334-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Poobladteni laboratorij za opravljanje stokovnih del varstva okolja po
Odlochi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/T 351- 02/15-08 -68; Odredba 3t 317-06-2-1-1-15-3 z dne 19, 10. 2015 in odlocba Minististva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/1 351-02/15-08-94; Stevilka narotila: 317-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11, 2015, Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostai razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zeaka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka narotila; 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlocha Ministstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremicnih virov Razred UP/I-351-05/22-04721 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravijanje dejavhosti varnosti in zdravia pri detu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v defoviem okolju Razred: UP/I-115-01/719- 01/01 Maticna stevitka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2, 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o

PreSernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 26.09.2023.

POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Lab.st.: 23/6957
Vzorec: VH Celje
Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

Lastnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica

Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)

Upravljavec: JAVNO PODIJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O,,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO - GORANSKE
ZUPANIJE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzoréenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod llirska Bistrica
Datum odvzema: 19.09.2023., 10:20
Datum sprejema/zacetka preskusa:  19.09.2023., 13:55

Datum zakljucka preskusa: 22.09.2023., 12:00
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Analiticki broj: 23/6957 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/6957

Vzorec: VH Celje

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

Terenske meritve

MERILNA
PARAMETAR METODA ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/l 0,12 +0,010
Temperatura vode SM 23" Ed.2017:2550 B * °C 18,5 -
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo
MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Koliformne bakterije EIIKII;IO]?I;I*ISO 230812000 0 Stevilo/100 ml 0 -
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/ <.
(E. coli) A1:2017* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Intestinalni enterokoki | HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Clostridium perfringens | HRN EN ISO 14189:2016* 0 Stevilo/100 ml 0 -
St.kolonij pri 36 °C HRN EN ISO 6222:2000* 100 Stevilo/1 ml 0 a
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000%* . Stevilo/1 ml 0 &

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) - Priloga 1 — Del A (E. coli, intestinalni enterokoki) i Del C
(koliformne bakterije, Clostridium perfiingens, Stevilo kolonij 36 °C i 22 °C)

Vodja oddelka /a—l’

Izv.prof.dr.sc. Darija Vukié¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj:  23/6957

Lab.st.:

Vzorec:

Vodovodni sistem:

23/6957
VH Celje

VS Ilirska Bistrica

Oddelek za vodo in odpad

OB 60-200, 1zdanje 6

MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Barva! HRN EN ISO 7887:2012, i ! <0,1 i
metoda B

Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016 1 NTU 0,29 +0,1
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B - - Brez -

Okus SM 23 Ed.2017:2160 B - - Brez -

K oneente] HRN ISO 10523:2012 >6,5in<9,5 | enote pH 7,8 +0,8
vodikovih ionov

Elekti¢na prevodnost | HRN ISO 27888:2008 2500 pS/em pri 20°C 360 +36
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001 5,0 mg/l O, 0,39 +0,05
Amonij HRN ISO 7150-1:1998 0,50 mg/I <0,004 -
Nitrit HRN EN 26777:1998 0,50 mg/l <0,003 -
Skupna trdota SM 23 Ed.2017:2340 (B) - mg/l CaCO3 220 -

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) — Priloga 1 Del B i Del C

Vodja oddelka

llzx

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bﬁlog, dipl.sanit.ing.

}
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Analiticki broj: 23/6957 OB 60-200, Izdanje 6
Lab.st.: 23/6957
Vzorec: VH Celje

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobioloska preskusanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni
list RS, §t. 61/2023).

Fizikalno — kemijska preskusanja:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi
(Uradni list RS, $t. 61/2023).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023).

Vodja oddelka za vodo in odpad Vodja Oddelka za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo
\ I ZA JAVNO ZDRAVSTVO

E ZUPANIE
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sani

~AQ

ova 52/A
f ﬁaslovm loc.dr.sc. Mdrin lad dipl.sanit.in
p

Opomba:

. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen &e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

. Rezultati se nanaajo izkljugno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

. Akreditirane metode so v porogilu o preskusu oznacene z zvezdico (*).

. Metode na fleksibilnem podrogju akreditacije so oznatene s ¢rko F in eno zvezdico (*).

. Laboratorij zavrata vsakrino odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

. Dve zvezdici (**) oznadujeta najvigjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

. Merilna negotovost (U) je izraZena kot razsirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzorcenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem poro€ilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.

NN RN —
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Analiticki broj:  23/6953 OB 60-200, Izdanje 6

TOE HAA

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zastitu okoli$a i zdravstvenu ekologiju

SAVNO ZDRAVSTVO" Odsjek za vode i otpad

Kresimirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzijzpgz.hr

Uradni laboratorij za pnwl\umnic pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravie Razred: UP/1-541-02/19-03/10, Zaporedna $t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Poobladceni
laboratorij za vzorfenje in preskusanje vode (povisinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlochi Ministrstyva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe: $17-07-1-2-1-20-4 7 dne 22, 7. 2020. Uradni laboratori} za preskuSanje Zivil in kime po Odlo¢hi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskusanje predmetov splogne rabe po Skiepu Ministrstva za
zdravie. razved UP/A-341-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: $34-03-3-2/2-21-06 2 dne 17.6.2021 Pooblasdent laborat torij za opravijanje strokovnih del varstva okolja po
Odiochi Ministrsiva za varstvo okolja in narave Razred: UP/F 351- 02/15-08 -68; Odredba 5t 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19, 10. 2015 in odlotha Ministrsiva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/ 351-02/15-08-94; Stevilka narocila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlodba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I 351-05/22-04 /22 Stevilka naroila; 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022: Odlotba Ministrstva za gospodarsivo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnaZeval zraka iz nepremicnih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 2 dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravijanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in prul\us(nm fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Maticna $tevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PreSernova 7
6250 lirska Bistrica

Datum izvida: 26.09.2023.

POROCILO O PRESKUSU

(Pitne vode)
Lab.st.: 23/6953
Vzorec: Koritnice
Vodovodni sistem: VS Knezak
Lastnik: JAVNO PODIJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica

Vrsta pogodbe: Pogodbo o posloviiem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO - GORANSKE
ZUPANIJE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzorcenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Knezak
Datum odvzema: 19.09.2023., 09:40
Datum sprejema/zacetka preskusa:  19.09.2023., 13:55

Datum zakljucka preskusa: 22.09.2023., 12:00
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Analiticki broj: 23/6953

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/6953
Vzorec: Koritnice
Vodovodni sistem: VS Knezak
Terenske meritve
MERILNA
PARAMETAR METODA ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/l 0,03 +0,002
Temperatura vode SM 23" Ed.2017:2550 B * °C 19,3 -
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo
MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Koliformne bakterije E?I;O?;I*ISO PE0E IR0 0 Stevilo/100 ml 0 .
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/ w
(E. coli) A1:2017* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Intestinalni enterokoki | HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Clostridium perfiingens | HRN EN ISO 14189:2016* 0 Stevilo/100 ml 0 -
St.kolonij pri 36 °C HRN EN ISO 6222:2000%* 100 Stevilo/1 ml 56 .
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000% - Stevilo/1 ml 1 4

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) - Priloga 1 — Del A (£. coli, intestinalni enterokoki) i Del C
(koliformne bakterije, Clostridium perfringens, Stevilo kolonij 36 °C i 22 °C)

Vodja oddelka W

[zv.prof.dr.sc. Darija Vukié¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
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Analiticki broj: 23/6953

Lab.st.:

Vzorec:

Vodovodni sistem:

23/6953

Koritnice

VS Knezak

Oddelek za vodo in odpad

OB 60-200, Izdanje 6

MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA | REZULTAT NEGOTOVOST
Barva! HRN EN ISO 7887:2012, ) . <01 i
metoda B
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016 I NTU 0,36 +0,1
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B - - brez -
Okus SM 23 Ed.2017:2160 B - - brez 2
honesntmeys HRN ISO 10523:2012 >6,5in<9,5 | enote pH 8,0 +0,8
vodikovih ionov
Elekti¢na prevodnost| HRN 1SO 27888:2008 2500 ”Séf)'?cp” 346 +35
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001 5,0 mg/l O, 0,59 +0,08
Amonij HRN ISO 7150-1:1998 0,50 mg/l <0,004 1
Nitrit HRN EN 26777:1998 0,50 mg/l <0,003 -
Vodja oddelka )
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.
Oddelek za instrumentalne analiti¢ne tehnike
MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA |REZULTAT NEGOTOVOST
Trihalometani - vsota | HRN EN ISO 10301:2002* 100 pg/L 31 +1,7
Vodja oddelka

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, $t. 61/2023) — Priloga 1 Del B i Del C

Dr.sc. Paula Zurga, dipl.ing.bioteh

Phe.
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Analiticki broj: 23/6953

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/6953
Vzorec: Koritnice

Vodovodni sistem: VS Knezak

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobioloska preskusSanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni
list RS, §t. 61/2023).

Fizikalno — kemijska preskusanja:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi
(Uradni list RS, §t. 61/2023).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS, st. 61/2023).

\

Vodja oddelka za vodo, in odpad Vodja Oddelka za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo

\

W\ T ] STVO ;
\\\ ¥l ZAV0D ZA JAVNO ﬁ\’.;\‘\r';\,:: /%7&’/
; \ 2 Hastavm 755~ s {SKE | AN (2
\ . ot ""\)—(‘\U“hh* . L " . g 1
Izv.prof.dr.sc. Aleksahdar Bulog, dlpl-%a‘m‘ﬁﬁg—.’{;\ Kresimirova fN\ﬁslovp doc.dr.sc/Marin Glad, dipl.sanit.ing.
MRS ski ndie

plos

Z(kavf;\ex‘;\.m-n!c:

Opomba:

[ R R S

N

. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen Ce je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

. Rezultati se nanasajo izklju¢no na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.
. Akreditirane metode so v poro&ilu o preskusu oznacene z zvezdico (¥).

. Metode na fleksibilnem podrogju akreditacije so oznagene s ¢rko F in eno zvezdico (*).

. Laboratorij zavrata vsakr$no odgovornost za reklamacije naroénika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

. Dve zvezdici (**) oznadujeta najvigjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7.

Merilna negotovost (U) je izraZena kot razsirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vkljuéno

z merilno negotovostjo vzorcenja.

8.

Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem porogilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiticki broj:  23/6952

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

OB 60-200, Izdanje 6

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE
Odjel za zastitu okoli$a i zdravstvenu ekologiju
QOdsjek za vode i otpad
KreSimirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij 7a preskuSanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/1-541-02/19-03/10. Zaporedna §t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Poobladteni
Jaboratorij za vzoréenje in preskudanje vode (povisinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlochi Ministrstva za varstvo okelja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06: Stevitka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 7 dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskusanje zivil in krme po Odlothi Minististva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01./20-01 /38 Stevilka odredbe: 325-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskuganje predmetov splosne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravie. razred UP/1-341-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblaszeni laboratorij za opravijanje strokovnih del varstva okolja po
Odlochi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68: Odredba 3t 517-06-2-1-1-13-3 z dne 19. 10. 2015 in odlotba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/1 351-02/15-08-94: Stevilka narotila: 517-06-2-1-1-15-2 7 dne 26. I1. 2015, Odlocba Ministrstva za gospodarstvo i (rajnostni razvoj za
izvajanjc monitoringa kakovosti zraka Razred UP/1-351-05/22-04 /22 Stevitka narocila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnosini razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremicnih virov Razred UP/1-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 7 dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravijanje dejavnosti varosti in zdravja pri defu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikoy v defovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Maticna stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020,

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PreSernova 7
6250 Ilirska Bistrica

Datum izvida: 26.09.2023.

Lab.§t.:

Vzorec:

Vodovodni sistem:

Lastnik:

Vrsta pogodbe:

Upravljavec:

Vzorec odvzel:

Kraj odvzema:

Datum odvzema:

POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
23/6952
Bac
VS Knezak

JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 llirska Bistrica

Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)

JAVNO PODJETIE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANIE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzoréenje in terenske analize

Vodovod Knezak

19.09.2023., 09:20

Datum sprejema/zacetka preskusa:  19.09.2023., 13:55

Datum zakljucka preskusa: 22.09.2023., 12:00
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Analiticki broj:  23/6952
Lab.st.:

Vzorec:

Vodovodni sistem:

Terenske meritve

23/6952

Bac

VS Knezak

OB 60-200, Izdanje 6

MERILNA

PARAMETAR METODA ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/I 0,06 +0,005
Temperatura vode SM 23" Ed.2017:2550 B * °C 20,1 -
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST

Koliformne bakterije EIIK'I;IOI?I;I*ISO 9308-1:2014/ 0 Stevilo/100 ml 0 -
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/ “ .
(E. coli) A1:2017* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Intestinalni enterokoki | HRN EN ISO 7899-2:2000%* Stevilo/100 ml 3 -
Clostridium perfringens| HRN EN ISO 14189:2016* Stevilo/100 ml 0 -
St.kolonij pri 36 °C HRN EN ISO 6222:2000%* 100 Stevilo/1 ml ) -
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000%* - Stevilo/1 ml 0 -

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) - Priloga 1 — Del A (E. coli, intestinalni enterokoki) i Del C
(koliformne bakterije, Clostridium perfringens, Stevilo kolonij 36 °C i 22 °C)

Vodja oddelka
Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.

0
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Analiti¢ki broj: 23/6952

Lab.st.:

Vzorec:

Vodovodni sistem:

23/6952

Bac¢

VS Knezak

Oddelek za vodo in odpad

OB 60-200, Izdanje 6

MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST | ENOTA REZULTAT |\ 0 010VOST
Barval HRN EN ISO 7887:2012, ] o <01 ]
metoda B

Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016 1 NTU 0,30 +0,1
Vonj SM 23" Ed.2017:2150 B - - brez -

Okus SM 23" Ed.2017:2160 B . = brez -
Konesniraeya HRN 1SO 10523:2012 >6,5in<9,5| enotepH 8,0 0,8
vodikovih ionov

Elekti¢na prevodnost | HRN ISO 27888:2008 2500 pS/em pri 20°C 347 +34
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001 5,0 mg/l Oz 0,55 +0,07
Amonij HRN ISO 7150-1:1998 0,50 mg/l <0,004 -
Nitrit HRN EN 26777:1998 0,50 mg/l <0,003 -

/
Vodja oddelka . LuL ,

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, $t. 61/2023) — Priloga 1 Del B i Del C

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar"‘]éulog, dipl.sanit.ing.
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Analiti¢ki broj:  23/6952 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/6952
Vzorec: Bac

Vodovodni sistem: VS Knezak

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

MikrobioloSka preskusanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode NI SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi
(Uradni list RS, $t. 61/2023).

Fizikalno — kemijska preskusanja:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi
(Uradni list RS, st. 61/2023).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo da vzorec pitne vode NI PRIMEREN ZA
UPORABO V PREHRAMBENE NAMENE po Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023).

Vodja oddelka za vodo in odpad Vodja Oddelka za varstyo okolja in zdravstveno ekologijo

\ I Hastaval ZAVOD ZA JAVND Zuu;\’:‘ﬂ‘r\m
i RANSKE ZUPA
Izv.prof.dr.sc. Aleksandal Bulog, dipl.s nﬂtmﬂgqsm GORANS! mlovm -

IEKA Kres imirova
§ki odiel

arin Glad, dipl.sanit.ing.

Zdravs weno-ekolos

R

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen ¢e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nana3ajo izklju¢no na preskudani vzorec. PoroCilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v poro€ilu o preskusu ozna¢ene z zvezdico (*).

4. Metode na fleksibilnem podrogju akreditacije so oznacene s ¢rko F in eno zvezdico (¥).

5. Laboratorij zavrac¢a vsakrno odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

6. Dve zvezdici (**) oznatujeta najvigjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izrazena kot razsitjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vkljuéno
z merilno negotovostjo vzorcenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem poro¢ilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.



Analiticki broj: 23/7032 OB 60-200, 1zdanje 6

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO AN
PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE =

Odjel za zastitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju

AVNG ZDRAVSTVO" Odsjek za vode i otpad

KreSimirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za preskusanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravie Razred: UP/1-341-02/19-03/10. Zaporedna §t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020, Pooblaitem
faboratorij za vzorcenje in preskusanje vode (povisinskih, podzemaih in odpadnib voda ter sedimentov) po odlotbi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko. razred
UP/1-325-07/20-02/ 06 Stevilka odredbe: 317-07-1-2-1-20-4 7 dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskudanje Zivif in keme po Odlotbi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/-322-01. 720401 /38: Stevitka odredbe: 525-10/1304-21-8 7 dne 06.12.202 1 Uradni faboratorij za preskudanje predmetov splogne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravie, razred UP/I-S41-02/20- 03/08: Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-00 z dne 17.6.2021 Pooblasteni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odtochi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/Y 351- 02/15-08 -68; Odredba 5t 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10, 2015 in odlocba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, vazred: UP/L 351-02/15-08-94; Stevilka narocila: $17-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015, Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnosini razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/A-351-05/22-04 /22 Stevilka narodila; S17-04-2-1-22-2 7 dne 19.12.2022; Odlotha Minististva za gospodarsivo in
(rajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremicnih virov Razred UP/-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: $17-04-2-1-22-2 7 dne 19.12. 2022 Skiep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti vamosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR. ocenjevanie tveganja in preskudanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/1-115-01/19- 0101 Maticna Stevitka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.0
PreSernova 7
6250 Ilirska Bistrica

Datum izvida: 28.09.2023,

POROCILO O PRESKUSU

(Pitne vode)
Lab.st.: 23/7032
Vzorec: Bac
Vodovodni sistem: VS Knezak
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica

Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O,,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANUE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzorcenje in terenske analize
Kraj odvzema: Vodovod Knezak
Datum odvzema: 25.09.2023., 9:40
Datum sprejema/zacetka preskusa:  25.09.2023., 12:20

Datum zakljucka preskusa: 28.09.2023., 12:00
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Analiti¢ki broj:  23/7032

OB 60-200, lzdanje 6

Lab.st.: 23/7032
Vzorec: Bac
Vodovodni sistem: VS KneZak
Terenske meritve
MERILNA
PARAMETAR METODA ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018%* mg/l 0,05 -
Temperatura vode SM 23" Ed.2017:2550 B * °C 19,1 -
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo
MEJNA MERILNA
PARAMETAR METODA VREDNOST ENOTA REZULTAT NEGOTOVOST
Koliformne bakterije IAIIIK.I;IOI?I;I*ISO oRGEd200 0 Stevilo/100 ml 0 -
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/ “.
(E. coli) A1:2017* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Intestinalni enterokoki | HRN EN ISO 7899-2:2000%* Stevilo/100 ml 0 -
Clostridium perfringens| HRN EN ISO 14189:2016%* Stevilo/100 ml 0 -
St.kolonij pri 36 °C HRN EN ISO 6222:2000%* 100 Stevilo/1 ml 2 .
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000%* - Stevilo/1 ml 0 .

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) - Priloga 1 — Del A (E. coli, intestinalni enterokoki) i Del C
(koliformne bakterije, Clostridium perfringens, $tevilo kolonij 36 °C i 22 °C)

Vodja oddelka

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.

Qtrnn N/




Analitigki broj: 23/7032 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 23/7032
Vzorec: Bac¢

Vodovodni sistem: VS Knezak

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrobioloska preskusanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni
list RS, §t. 61/2023).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023).

Vodja oddelka za vodo in odpad Vodja Oddelka za varstvo o 5?1_]8. in zdravstveno ekologijo
o Hastavnl ZAVOD ZA J::‘S':&%m:ﬂ:“
g 1zv-prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, d fﬁﬂ“ﬁ?ﬁ%m‘:ﬁuuwa s2/a Naslovni doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.
ki odjel

ldravswenu -ekolos!

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen Ce je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

. Rezultati se nanasajo izklju¢no na preskusani vzorec. Poro¢ilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

. Akreditirane metode so v porogilu o preskusu oznacene z zvezdico (¥).

. Metode na fleksibilnem podrogju akreditacije so oznacene s ¢rko F in eno zvezdico (*).

Laboratorij zavrata vsakr§no odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

. Dve zvezdici (**) oznadujeta najvigjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

. Merilna negotovost (U) je izrazena kot raz3irjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzoréenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izrazenem v tem porocilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.

I S I

N S
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